Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kepnie

Kepno, dnia ﬂ{ marca 2023 r.
ON-HK.903.2.13.2023

Zbiorcza ocena roczna jakosci wody
na plywalni krytej QARIUM Kepno, ul. Sportowa 11, 63-600 K¢pno

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kepnie na podstawie art. 4, ust. 1,
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paiistwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 338 ) oraz art. 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach ( Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1230 ), przedstawia zbiorcza ocen¢ roczng ( od 02.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ) jakosci
wody na plywalni krytej Qarium.

1. Woda doprowadzona na ptywalnie pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia tj.
wodociagu Kepno i spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze
zZm.)

2. Plywalnia kryta wyposazona jest w 8 niecek basenowych (sportowa, rekreacyjna,
brodzik dla dzieci, hamownia zjezdzalni, schtadzajaca, jacuzzi I, jacuzzi 11, jacuzzi w strefie
SPA) oraz sauny z ktérych dokonano oceny jakosci wody zgodnie z wymaganiem
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. sprawie wymagafi, jakim powinna
odpowiada¢ woda na pltywalniach ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1230 ).

3. Przed wydaniem rocznej oceny jakosci wody Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kepnie w miesigcu grudniu  pobral probki wody z powyzszych niecek. Probki
wody przebadano pod katem mikrobiologicznym i fizykochemicznym ,badania wykonane byly
przez Oddzial Laboratoryjny Sekcji Badania Wody i Gleby w Kaliszu, ul. Kosciuszki 6 oraz
Laboratorium Badania - Wody i Gleby w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21. Na podstawie
sprawozdan z przeprowadzonych badan laboratoryjnych, w odniesieniu do rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015r.w sprawie wymagaf, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach ( Dz.U. z 2022r.,
poz. 1230 ) stwierdzono iz jakosci wody spetnia wymagania cytowanego rozporzadzenia.
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4. Ocena parametrow jakosci wody na ptywalni dokonywana byla przez zarzadzajacego
ptywalnig w wyniku:
-prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody:
-systematycznego 1 udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania wynikow
pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego i chloru zwigzanego, temperatury
zgodnie z wymagana cz¢stotliwoéciq.

5. Badania jakosci wody na ptywalni wykonane byly przez zarzadzajacego :

-zgodnie z harmonogramem ustalonym z PPIS w Kepnie oraz kazdorazowo w przypadku
wystgpienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na plywalni:

- zgodnie z wymagang czestoliwoscig okreslona w zalgczniku nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac
woda na ptywalniach ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1230 ).

-zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zatagczniku Nr 1 1 Nr 2 do rozporzadzenia w
sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

Zakres badan wykonanych w laboratorium obejmowal parametry: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., gronkowce,
metnosé, chloroform, THM, utlenialnosé, azotany
-z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zatgczniku Nr 4 do rozporzadzenia
z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach;
-w laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z o0.0., ul Owocowa 8, 40-158 Katowice,
posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

6. Zarzadzajacy plywalnig przekazywal PPIS w Kepnie sprawozdania z badan wraz
ze wskazaniem podjetych dziatan naprawczych w przypadku gdy woda nie spelniata wymagan
okreslonych w zatgcznikach Nr 1 do ww. rozporzadzenia.

Po przeanalizowaniu sprawozdan z badan probek wody, pobranych w ww. ptywalni
w ramach kontroli wewngtrznej, przeprowadzonej przez zarzadzajacego plywalnig
stwierdzono pojedyncze przekroczenia dopuszczalnych warto$ci mikrobiologicznych:
parametru liczba Gronkowcow koagulazo-dodatnich,( hamownia zjezdzalni ), parametru
Pseudomonas aeruginosa ( brodzik dzieciecy ).

Wylaczono niecki z uzytkowania. Podjete dziatania naprawcze, przeprowadzone
przez zarzadzajacego wskazaly, iz sytuacje te ustapity w krétkim czasie, wykonano powtdrne
badania, przekroczen nie stwierdzono. Aby usunaé nieprawidlowosci zwigzane z
przekroczeniami mikrobiologicznymi wprowadzono dodatkowa dezynfekcje wody lampami
UVv.

W miesigcu czerwcu PPIS w Kepnie pobral w ramach nadzoru 2 prébki wody
cieplej na obecnos$é bakterii Legionella sp. z natryskow w czeséci damskiej oraz czesci meskiej.
W prébkach wody nie stwierdzono przekroczenia parametru Legionelli sp.

Strona2 z 3



Po przeanalizowaniu powyzszych danych oraz po przeprowadzeniu badan i pomiaréw
mozna stwierdzié, iz zarzadzajaca plywalnig Qarium Spdtka PROJEKT Kepno, prowadzita
nadzér nad jakoscig wody zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdw oraz w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne 0sob korzystajacych z ptywalni.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kepnie
stwierdza, ze uzytkownicy plywalni w 2022r korzystali z wody przydatnej do kapieli.
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Otrzymujg.
1. adresat: PROJEKT Kepno Sp. z 0.0., ul. Sportowa 9, 63-600 Kepno.
2. a/a PSSE, ON-HK
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